
・開発道路内で土被り60cm以下の箇所は管保護を行う。

・開発協議の対象は 終桝から一次放流先までとする。

・マンホールはインバート処理を行うこと。

・宅内排水管の勾配は原則1％以上とする。

・雨水桝は泥溜を15cm以上確保すること。

・宅内排水管の土被りは20cm以上確保すること。

・マンホール蓋は、浮上防止型で汎用品を使用する。

　（6m以上の道路…T-25、6m未満の道路…T-14)

・重圧管においては、支管接合を行う。

・管が交差する場合、クリアランスを 低10cmは確保する。

・街渠桝のグレーチングの耐荷重は、6m以上の道路でT-20、6m未満の道路でT-14とする。

・汚水については合併浄化槽にて処理する。

・浄化槽処理水は宅内 終桝を経由して放流する。

・ 終桝(φ350)については、深度 900mmまでとする。

・本管上での取付管間隔は、1.00m以上とする。

・自由勾配側溝のコンクリート蓋版及びグレーチングの耐荷重はT-25。

・ＮＫマスのグレーチングの耐荷重はT-25。

・重力式擁壁⑤は施工延長が擁壁高より短いため、目地を設けず重力式擁壁④と一体で施工する。

・自由勾配側溝について、道路横断箇所は横断用、隣接地354番と接する箇所及び境界ｺﾝｸﾘｰﾄ⑰と

　接する箇所は土留用、その他の箇所は標準用で施工する。

※1 その他① 　3.17㎡ FH=10.48

※2 付替水路 4.41㎡ FH=10.48

※3 その他④ 　0.31㎡ FH=10.48

※4 水路① 　　2.16㎡ FH=10.41～10.43

※5 水路② 　　0.37㎡ FH=10.00

※6 その他② 　4.99㎡ FH=10.00～10.03

※7 その他③ 　9.29㎡ FH= 9.96～10.08

※8 その他⑤　 0.22㎡ FH=10.58

 仕切弁

 ドレンバルブ φ25

 開発道路中心線

 開発区域

凡　　例

 街渠桝（取付管 VUφ150）(1.0％以上)

 排水管

 量水器（φ20HIVP）

 掃除ます φ600

 給水管（HIVP50，HIVP25）

 宅内 終桝 φ350（取付管 VUφ150）
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区域外工事
L型擁壁④と同様

差し板溝加工

区域外工事
水戸設置

道路擁壁① L=5.00m FH=10.45安全施設(分離帯標識)
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№1
管底　　9.54
水路底　9.49
常時水位0.01

№2
(掃除ます)№3
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№5
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常時水位0.01

№6
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水路底　9.14
常時水位0.04

№7
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